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KAM’\‘ SLOVENSKA REPUBLIKA
ODBORNE STANOVISKO
¢. 02690/1/2013 — EZ

k dokumentacii vyhradeného technického zariadenia
vydané podfa § 5 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z

Nazov zariadenia: VN kéblové subory radu CELLPLUX

Typové oznacenie: CWS 250A 24kV 16 = 95; CWS 250A 24kV 70 - 150;
CGS 250A 24kV 25 —95; CGS 250A 24kV 70 — 150;
CTS 630A 24kV 25 — 70; CTS 630A 24kV 95 — 240;
CTKS 630A 24kV 25 — 95; CTKS 630A 24kV 95 — 240;
CTKS 630A 24kV 25 — 95/EGA;
CTKS B630A 24kV 95 — 240/EGA,;
'CKS 250A 24kV; CTKSA 24kV 5kA; CTKSA 24kV 10kA

Zaradenie zariadenia: -elektrické zariadenie skupiny A pism. ¢
(podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., priloha &.1)

Vyrobca: CELLPACK Electrical Products Nemecko
Spracovatel dokumentacie: ELTECH CZ, s. 1. 0. Krokova 993/15 405 01 D&¢in, CR
Umiestnenie zariadenia: sugast elektrickych sieti VN
Ziadatel o vydanie odborného stanoviska: ELTECH CZ s.r.0., Krokova 993/14, 405 01 DECIN
Podklady na vydanie odborného stanoviska: ~ uvedené v p‘ﬁfohe

Po posudeni predloZzenej dokumentacie zariadenia Te’c_h’nické indpekcia, a. s. podava toto

odborné stanovisko

konstrukéna dokumentacia je v stlade s bezpeého‘stnoteChnickymi poziadavkami.

Zariadenie vyhotovené v sulade s touto dokumentémou méZe byt uvedené do prevadzky
az po vykonani skusok podfa § 12 vyhl. &. 508/2009 Z. z.

Toto odborné stanovisko predlozZte inépektordVi T eChnickej inébek’i:ie a. s. pri skuske.

Dodavatel bude informovat' Technicku lnspekcm as, pracowsko Bratlslava o kazdej zmene, ktora
moze ovplyvnit bezpeénost tohto zariadenia. ;

V Bratislava

“za Technicku inspekciu, a.s.

: Ing Dus$an Dolinsky
: ,—Vedum oddelenia in§pektorov




